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TEXNIK TOPSHIRIQ
<Shurtап GКl\Ъ) MChJ ehtiyoji uсhuп uzluksiz quvvat
manbai (UPS) qurilmasini хаrid qilish, montaj ishlari,

sinovdan o'tkazish va ishga tushirish uсhuп

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На приобретение, монтаж, испытание и пуско-наJIадку

(под lшюч) устройства источник бесперебойного питания
(ИБtt) лля нужд ООО <Шуртан ГКМ>

ТЕСНNIСЛL ASSIGNMENT
Fоr the purchase, installation, testing and

commissioning (turnkey) of ап цпiпtеrruрtiЬlе
роwеr supply (UPS) device fоr the needs of Shurtап

Gкм LLc
1. UMUMIY MA,LUMOTLAR l. оБIциЕ свЕдЕния I.GENERAL INFORMATION

1.1Nomlanishi 1.1 Наименование 1.1 Nаmе
Uzluksiz quwat manbai (UPS) 60kVA Источники бесперебойного питания 60kBA (ИБП). Unintemtptible роwег suррlу 60kVA (UPS).

1.2 Uskunani sotib olbhning asos va maqsadi 1.2 Основание и цепь приобретения оборудования 1.2 The basis and rеаsоп fоr purchasing of equipment

Asos: 2024 - yil uchun reja asosida Ьuуurtmа.
Maqsad: кShчrtап GКМ) MChJ obyektlarini uzluksiz elektr
energiyasi bilan И'minlash.

Основание: плановаrI зaulвка на2024 rод,
Щель: обеспечение объектов ООО кШурганский tХЮ)
бесперебойrъIм элекIроснабжении.

Reason: planned application for 2024,
Рчrроsе: to provide the facilities of LLC "ShurtancCC"
with unintemrpted роwеr supply.

1.3 Yangiligi to'g'risida mа'Iцmоt (ishlab chiqarilgan /
chiqarilgan yili)

1.3 Сведения о новизне (год производства/вып5rска
оборулования)

1.3 Information оп the novelty ýеаr of рrоdчсtiоп/
rеlеаsе of the equipment)

Mahsulot ymrgi va ilgari foydalanilmagan bo'lishi kеrаk.
Mahsulotrri ishlab chiqaгish muddati yetkazib Ьегilgшr
kundan boshlab б oydan oshmasligi kerak. O'matilgan
kundarr boshlab 24 оу kafolati bo'lishi kerak.

Товар должен быть новым и неиспользованным. Срок
изгOтовления товара не должен превышать б месяцев с
момента поставки. Гараrпия состtlвJIяет 24 месяца со дtul
установки.

The ргоdчсt must Ье new and unused. The production
time of the рrоduсt must not exceed б months from the
йtе of delivery.The waпanty is 24 months from the date
of installation.

2.Qо,LLлп[ISн SOHASI 2. оБлАсть примЕнЕния 2. ScoPE оF USE
"ShurИn GKM" MCHJ 0l-nimstmrsiyasida joylashgan еlеktr
jihozlari ча nazorat o'lchov asboblarini kafolatlmrgan еlеktr
й'minoti bilan И'minlash.

Обеспечение гараIrтированным электроснабжением
электрооборудования и контрольно-измерительrъж приборов,

расположенных на подстанция 01 ООО кШуртанский ГХЮl.

Provision of electrical equipment and сопtrоl measuring
devices located at substation 0l of "ShчrtапGСС" LLC
with guaranteed роwеr supply.

3. TEхNIK тлLлвLАR 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 3. ТЕСНNIСЛL REOUIREMENTS
3.1 Asosiy texnik talablar 3.1 Основные технпческие требования 3.1 Basic technical rеquirеmепts

м ko'rsatkich nomi Ма'lumоt J\ъ нашиенование показателя ,ЩашъIе Ns
The name of the

indicator
Iпfоrmаtiоп

l UPS ikkiИ mustaqil
blok va Ьаtаrеуаlаrdап 60kvA l ИБП должно состоят из двух

независиruой блоков и
60кВА l The ups must consist

of two independent
60kvA
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аккуIчfуJIяторов.Оп-liпе .щойrъIм
преобразованием, VFI-SS-l l l
Номиншlьная мощность каждого
блока.

цпits arrd batteries.on-
line double
conversion, VFI-SS-
lll
Rated роwег of each
unit.

iborat bo'lishi kеrаk.
OnJayn ikki tomonlama
konvertatsiya, VFI-SS-
ll1
Наr Ьir biгlikning
nominal quwati.

3 фазы
з80ч+l0%

(3ph+N+PE)
2 Rated input volИge

3 phase
380ч*10%

(3ph+N+PE)
2 Номинальное входной наlтряжение2

Nominal kirish
kuchlanishi

3 faza
380V+l0%

(3ph+N+PE)

5OHz50Hz J Rated input frequency50Hz J Номинальное входной частотаJ
Nominal kirish
chastoйsi

3 phases
з80ч+10%

(3ph+N+PE)

3 фазы
380v+l0%

(3ph+N+PE)
4 Rated output volйgeNominal chiqish

kuchlanishi

З faza
380v*l0%
(Зрh+N+РЕ)

4
номинальное вьгходной
напряжение4

5
Rated очфчt
frеqчепсу

50 Hz *0.0l%5 ном инальное выходной частота 50 Hz +0.01%5
Nominal chiqish
chastotasi

50 Hz +0.0l%

240400vDCНапряжение заряда батареи ИБП 240400в Dc 6
UPS battery сhагgе
volИge

UPS ning baИreyani
zaryadlash kuchlanishi

240-400vDc 66

0,9 7 роwеr factor 0,9,7 Коэффициент мощности,7
Quvvat koeffitsiyenti 0,9

l00A DcПостоянrшй ток зарядного
выпрямителя

l00A Dc 8 DC charging гесtifiеrTo'g'rilagichning DC
zaryadlovchi toki

l00A Dc 88

9 счrrепt limits l50%9 Ограничения по току l 50%9 Tok bo'yicha cheklov l50%

from 0оС to 40"сот 0оС до 40"с l0 Ambient tеmреrаtчrе
rапgе0"С dan 40ОС gacha l0 Темпераryрrшй диапазон

окружiлющей средыl0 Atrof mЙitning hаrоrаt
diapazoni

ll VоlИgе regulation
limits

-20.,. +l5o/oll Предеrш реryлирования
напряжениrI

20.., +|5о/оll kuchlanishni
о' zgartirish chegarasi

-20... +l5 уо

12

Б

InpuVOutput.
Bypass. Iпчеrtеr.

Frеqчепсу. Battery
load and voltage,
Счrrепt. Аlаrm
messages and

intelligent selЁ
diasnosis.

Вход,/Вьпtод. Байпас.
Иrrвертор. Частота.

Нагрузка и напряжение
АКБ(аккумуляторньш

батарей),Ток. Аварийrше
сообщения и

интеллекц/ilльн:UI
самодиагностика.

l2 Display

Kirish/chiqish. Baypas.
Iпчеrtеr.

Chastoй.Batareyaning
уйi va kuchlanishi.

Tok. Favqulodй
хаЬаrlаr va aqlli o'z-

o'zini tashxislash.

|2 ,Щисплей

sinusoidalсинусоидtшьнzUI 1з Wачеfоrm-шtlii"gыатu;1 sinusoidal lз Форма сигнztла

цсJ

ý}

{
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14 Bypass avtomatik ча texnik
bypass

l4 Байпас автоматический и
сервисныи оаипас

l4 Bypass
an automatic and

maintenance
bypass

l5
Chiqish trапsfоrmаtоr
Ьо'lishi kerak (ички

о'гпаtilgап)
60 kVA dшr kam emas l5 ,Щолжен быть вьгходной

трансформатор (встроеншIй )
Не менее 60кВА l5

тhеrе must Ье an
output trапsfоrmеr
(built-in).

Not less than 60
kvA

lб kirishda faol filtг bo'lishi kеrаk lб на входе должен быть аrстивrшй фильтр lб Тhеrе must Ь шr active filter at the input.

1,7 Наr Ьir UPS 50 kvt yukda l soat ishlashi kеrаk l7
Каждrй ИБП должен проработать 1 час гrри нагрузке 50 кВт.

l7 Each UPS must ореrаtе fоr l hоur at а load
of 50 kW.

Akkumulyator batariyalar Акlсумулятор ные батареи Rechargeable batteries

l8 Batareya kцchlanishi 6 vDC l8 Напряжение батареи б vDC l8 Battery voltage 6 vDc
l9 ВаИrеуа sig'imi зOOАh dan kam emas 19 Ёмкость батареи Не менее 300 Ач l9 Battery capaciý 300 Ah not less

than

20
Batareya turi
(texnolosiya) GEL 20 Тип аккумулятора (технология) GEL 20

Accumulator type
(technolosy) GEL

2| Ramka Olovga chidamli ABS
plastmassa

2| Корпус

Негорючего
АБС(Акрилонитрил
Бутадиен Стирола)

пJIастик

2l Housing
Flame rейrйпt

ABS plastic

22 Muddat l0 yil dan kam emas 22 Срок су.гryпкбы не менее l0 год 22 Life time
Not less than l0

уеаг

2з
Batareyalami ulagichlari

Наr Ьir Ьаиrеуаlаr
uchun ulagichlari ча
bol't gaykalar bilan

to'liq

23
Перемычки дIя соединениrI
акцмуJиторов

В комгшеrсге с разъемztми
и болтами дпя каждой

батареи.
2з

Jumper fоr connecting
batteries

Complete with
connectors and
bolб fоr each
battery.

24
Ovozli signal.

Звуковая сигнаJIизация.
sочпd аlаrm.

25
Favqulodda quvvatni o'chirish imkoniyati.

Возможность аварийного откJIючение питания,
Possibility of еmеrgепсу роwеr off. {

ъ....,.^ \
*,' ц ]]

чБ,lN9'

$,
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Additional requirements:
l .То provide the сопsumеr with unintemrpted

роwеr supply in поrmаl mode from Мо
independent UPS units, the Мо uniБ must ореrаtе
in parallel.
2. When operating in parallel, the load of the Мо
units must Ье distгibuted evenly.
3. In case of failure оr rераir of one unit, the load
must Ье switched to the second unit in automatic
and mobile mode.
4. In the event of а fаilчrе of Мо units at опсе, the
UPS should transfer the load automatically to
bypass.
5. The connection diagram must be.(Scheme l)
6. Unintemrptible роwеr supply 60kVA (UPS)
l set The set includes UPS-I and UPS-2.
7. Batteries must Ье external.
8. The рrоduсt must hаче а technical passport and
а wаrrшrý card.
9. The suррliеr is obliged to study the счstоmсr's
territory and саrry out installation wоrk, testing
and commissioning wоrk Ьу its specialists in
agreement with the customer. It is песеssаrу to
provide а commissioning and ассерИпсе
certificate.

.Щополнительные требованпя :

l. Чтобы обеспечить потребlrгеля бесперебойной элекгропитание в
норм€tльном режиме из двух независимых блоков ИБП, два блока

долкны работать параллельно.
2. При пар€urлельной работе нагрузка двух блоков должна

распредеJUIться равномерно.
З. При выходе l,t.з строя или ремонте одЕого блока нагрузка долх(на
переIс.ltючаться на второй блок в zlBToMaTшIecKoM и мобильном

режиме.
4. При отказе .ща блока срази ИБП должно перевисты нагрузки
€rвтоматшIески на байпас.
5. Схема подшIючения должна быть(схема l).
6. Источник бесперебойного питания 60kBA (ИБП) l комп В
комплект входят ИБП-l и ИБП-2.
7. Батареи должны быть внешншчtи.

8. Изделие должно иметь технический паспорт и гарантийrrый талон.
9. Поставщик обязан из)лrить территорию заказчика и провести
монтrDкные работы, исIштания и tryсконаладочные работы своими
специалистаIч{ и по согласованию с заказчиком. Необходимо
предоставить акт ввода в эксЕrryатацию и приемку.

26

Qo'shimcha talablar:
1. Iste'molchini ikkita mustaqil UPS blokidan поrmаl

ýimda uzluksiz quwat marrbai bilan И'minlash
uсhuп ikkita birlik раrаllеl rачishdа ishlashi kerak.
2 .Parallel ishlaganda, ikkita UPS ning yuklama teng
иqsimlanishi kerak.
3. Bitta UPS ishlamay qolsa yoki ta'mirlansa, yuk
avtomatik ча mobil rеjimdа ikkinchi blokga
o'tkazilishi kerak.
4 IkkiИ blok ishlamay qolganda avto xolatda
baypassga utib ishlash kеrаk.
5. Ulanish sxemasi bo'lishi kerak(l-sxema).
6 . Uzluksiz quwat manbai (UPS) 60kVA l И
to'plam То'рlаm UPSJ ча UPS-2 ni o'z ichiga
oladi.
7. Ваиrеуаlаr tashqi bo'Iishi kerak
8. Mahsulotning texnik passport va kafolat taloni
bo'lishi kerak.
9. Yetkazib beruvchi Ьчучrtmасhi hududini
о'rgапiЬ o'z mutaxassislari bilan buyurtmachi bilan
kelishilgan holda montaj ishlari, sinovdarr o'tkazish
va ishga tushirishi shart. Ishga tushirish va qabul
qilish dalolatnomasini taqdim etish kегаk.

3.2 Маrkiпg rеqчirеmепts3.2 Требования к маркпровке3.2 Yorliqga qo'yllaqigq'n tqlapl_ar _ _

The product label must fully meet the

rеqчirеmепЬ of IEC 60950-1-20l4.
The content of the label on the сопsчmеr

package should include:
- the паmе of the country of manufacture;
- name of the mшrчfасtчrеr;
- legal address ofthe mапчfасtцrеr оr seller;
- field of application;
- dimensions and wеiфt;
- mапufасtчrеr's fiademark (if any);
- date of mапufасtчrе (month, уеаr);
-Best Ьеfоrе;
- Designation of the GOST пumЬеr.

Этшсетка цро.цукга доJDкIIа полЕостью соответствовать
требованиям стандарта IEC 60950- 1 -20 14.

Содержание этикетки на потребrrгельской упаковке доJDкно
вкJIючать:
- наименование станы изготовления;
- наименование производителя;
- юридический адрес цроизводит€ля или IФодавIIа;
- область применения;
- габарrш и вес;
- товарrшй знак производli:геJul (при ншlичии);
- дата изготовлениrI (месяц, год);
-срок хранеЕия;
- обозначеrrrrе номера ГОСТ.

Mahsulotga qo'yiladigan yorliq IEC 60950-1-20l4
talablariga to'liq javob berishi kerak.

Iste'molchi o'ramidagi yorliqning mаzrпuпi
quyidagilami o'z ichiga olishi kerak:
- ishlab chiqarilgarr mamlakatning nomi;
- ishlab chiqaruvchining nomi;
- ishlab chiqaruvchi yoki sotuvchining yuridik manzili;

mahsulot belgisi (аgаr mavjud

(оу, yil);
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1-схемаl-
l

I

свз

Резервн ое св2

основное

свз

Резервное

основное св1

АБ
--l-

иБп-1

иБп-2

Наrрузка

св4

l
св5

АБ
STS

-у-
СВ-Автоматический вкюючатель.
SТS-Симисторный иlФ

-l

4.YETKAZIB BERISH ЧЛ QABUL QILISH
ТЛLЛВLЛRI

4. ТРЕБОВЛНИЯ К ДОСТАВКЕ И ПРИЕМКИ 4. DELIVERY лND лссЕртлп[сЕ
REQUIREMENTS

4.1 yetkazib berish va qаьчl qilbh tartibi 4.1 Порядок сдачи п приемки 4.1 Delivery and acceptance рrосеdчrе
Маhsulоtlаг sharfiromaga muvofiq dalolaftoma tuzilgandan
keyin qabul qilinishi kerak. Вuучrtmасhi mahsulotlami
partiyaning miqdoгi, sifati ча to'liqligi, shuningdek mahsulot
xavfsizligining tashqi belgilari (mexank shikщtlanish,
mahsulotning alohida biгliklari va qismlarining ko'rinadigan
deformatsiyasi va bunday shikastlmrishning boshqa aniq
belgilari) bo}icha qabul qiladi. Mahsulotlar o'rnatish, ishga
tushiгish va ishlatish uсhuп texnik topshiriqda ko'Batilgan
xususiyatlami иsdiqlovchi muvofiqlik sегtifftаtlаri va
sertifikatlash sinovlari hisobotlarisa esa bo'lishi kerak.

Про.ryкщая доJDкна быть принята после закJIючения акта в
соответствии с договором.Заказчrтс принимает товар по количеству,
качеству и комплектности партии, а Taloke внешним признакatм
сохранности товара (механические поврежденrul, видим:lя
деформация отдельных узлов и детаllей изделия и другие явные
признаки подобtъж повреждений). Про.чукlцля должна иметь
сертификаты соответствия и Iтротоколы сертификационных
исrштаний, подтверждающие харакIвристики, з€lявленные в
TexHшIecKoM задании на MoHTaDK, налад(у и эксплуатащшо.Все
дополнительные докуIиенты должны быть оформпены на русском и

Products must Ье accepted after the conclusion of the
act in ассоrdапсе with the
accepts the goods
and completeness of the well
signs ofthe safety of the
visible deformation of qrld
the product and other
products must hаче
certification test
characteristics sиted in the fоr

l

l

I

l

I

l

l
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Вагсhа qo'shimcha hujjatlaг rus ча ingliz tillarida tцzilib,
yetkazib Ьеrilgап mahsulotlar bilarr birga mijozga
topshirilishi kerak. Ishlab chiqaruvchi, partiya rаqаmi va
ishlab chiqaгilgan sanasi ham ko'rsatilishi kerak. Mahsulot
йshuvchidan qabul qilingandan keyin sifatilmiqdori bo'yicha
mahsulotlar o'rИsida nomuvofi qlik y\zaga kelgan taqdirda,
mijoz (oluvchi) mйsulotni qabul qilishni to'xtatib furаdi.

аrглийском языках и переданы закшчшý/ вместе с поставляемой
продукцией.Таrоке доJDкны быть указаны производитель, номер
партии и дата изготовJIенIтI.В случае выявлен}ц после поJryчения
товара от перевозчика несоответствия товара по качеству/количеству
заказч ик (полryчатель) приостанавливает прием товара.

installation, commissioning and operation. АП
additional documents must Ье drawn up in Russian
and English and handed очеr to the сustоmеr along
with the supplied products. The mапчfасtчrеr, batch
пumьеr and date of manufacture must also Ье
indicated. In the event that, аftеr receiving the goods
from the саrriеr, thеrе is а discrepancy beмeen the
goods in terms of qualiý / quantity, the сustоmеr
(recipient) suspends the acceptance ofthe goods.

4.2 Uskunani yetkazib berishda texnik va boshqa
hujjatlarni buyurtmachiga topshirishga qo'yiladigan

tаlаЬlаr

4.2 Требованпя по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке оборудования

4.2 Requirements fоr the transfer of technical
and оthеr documents to the сustоmеr during the

delivery of the equipment
Yetkazib beriladigmr mаhsчlоtlаг kamida quyidagilardan
iborat texnik hujjatlar to'plami bilan ta'minlanishi kегаk:
pasport, ishlab chiqaruvchining sinov dalolatnomasi, kelib
chiqish sertiГrkati, muvofiqlik sertiГrkati, sifat sertiГrkati,
texnik tavsif; ingliz va rus tillarida kafolat talonlari.

Поставляемый товар должен быть снабжён комплекгом технической
документащrи в составе как миншлум: паспорт,протокол исIштаниrI
зalвода изготовителя, сертификат происхождения, сертификат
соответствия, сертификат качества, техниtIеское описание,
гарантийrшй тzrлон на аrглийском и русском языкztх.

The delivered goods must Ье supplied with а set of
technical documentation consisting of at least:
раssроrt,mапчfасtцrеr's test rероrt, certificate of
origin, certificate of conformiý, quality certificate,
technical description, wаrrапtу саrd in English and
Russian.

5. тRлNSроRт тлLАвLлRI 5. трЕБовлния к трАНСПОРТИРОВЛНИЮ 5. ТRЛNSРОRТЛТIОN REQUIREMENTS
Маhsчlоtlаrпi transport vositalarida tashish hаr Ьir
mahsulotga tegishli tashish bo'yicha xalqaro standartlar ча
qoidalarga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

Перевозка товаров с помопlью транспортньtх средств должна
осуществJlяться в соответствии с международными стандартzlми и

_црзql4дqцц ц9рерq?ци каждого mвара.

Тrапsроrйtiоп of goods Ьу mеапs of vehicles must
ье саrriеd out in ассоrdапсе with inteгnational
standards and rules fоr the trапsрогt of each ргоduсt.

6. KAFOLATLAR HAJMI vA/YoKI
MIJDDATIGЛ ТЛLАВLЛR

6. REQUIREMENTS FOR ТНЕ SCOPE
ЛND/ОR PERIOD ОF GUЛRЛNТЕЕS

Yetkazib berilgarr mahsulot uсhчп kafolat muddati yetkazib
berilgan kundan boshlab kamida 24 оу bo'lishi kегаk. Аgаr
kafolat muddati davomida mahsulot nuqsonli yoki shаrtпоmа
shaгtlariga nomuvofiqligi aniqlansa, yetkazib beruvchi
(sotuvchi) хагidоmiпg iltimosiga binoan пuqsопlагпi ЬаrИrаf
etishga yoki nuqsonli mahsulotni yangisiga almashtirishga
щфЬur{ir,

Срок действия гарантии Еа постatвJulемый товар доJDкен быть не
менее 24 месяцев с момента поставки. Если в течение гараrrгийного
срока в товаре булет обнаружен дефектной или
несоOтветствиеусловиrIм договора, поставщик (пролавеч) обязан
усlранитъ Еедостажи или заменить дефекгlшй товар на новый по
,Iребованшо покупатеJIя.

The wаrrапtу регiоd fоr the delivered goods must Ье
at least 24 months frоm the date of delivery. If dчriпg
the wапапtу period the рrоdчсt is found to Ье
defective оr non-compliance with the terms of the
contract, the supplier (seller) is obliged to eliminate
the defects оr replace the defective product with а
де]ry qце at the request ofthe Ьuуеr.

7. ЕКОLОGIYЛ ЧА SЛNIТЛRIYА ТЛLАВLАRI 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТЛРНЫЕ ТРЕБОВЛНИЯ 7. Епл-чIRоNмЕNтлL AпID SлNIтАRY
REQUIREMENTS

salbiy oqibatlarsiz maqsadli ishlatish

ча utilizatsiya qilish vaqtida

qanday zаrаr yetkazmasligi
ъ

kerak:

hech

Качество товара должно обеспечlвать возможность его
использованIц по нaх}наченrто без негативньгх последствlй:
- продукг должен быть безопасrшм rц)и его использовании, хранении
и утилизац{и;
- проryкг не должен наЕосить вред окружilющей среде.
Продукг должен полностью соответствовать требованиям
экологшIеского стандарта ISO- 1400 l .

The quality of the product should ensure the
possibility of its intended use without negative
consequences:
- the product must Ье safe for its use, stоrаgе and
disposal;
- the product must not hаrm the епчirопmепt.

Ф
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The рrоduсt must fully comply with the rеquirеmепts
of the епчirопmепtаl sиndard IS1-14001.

Mйsulot IS0-14001 ekologik sипdаrti talaЫariga to'liq
iavob berishi kеrаk.

8. ENERGIYA SЛМЛRАDОRLIК TALABLARI 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 8. REQUIREMENTS FOR ENERGY EFFICIENCY
Товар доJDкно полностью соответствовать требованиям
стандарта IS0-5000l.

The product must fully comply with the requirements of
ISo _ 5000l.

Mahsulot ISO - 5000l talablariga to'liq javob berishi kerak

9. XAVFSIZLIK ТАLЛВLАRI 9. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 9. SлFЕтY REQUrREMENTS
Товар доJDкно полностью соответствовать требованиям
стандарта IS0-4500l.

The рrоduсt must fully comply with the requirements of
ISo45001.

Mahsulot IS0-4500 l talablariga to'liq javob berishi kerak.

10. SIFЛТ ЧЛ КLАSSIFIКАТSIYЛ ТОIFАSIGЛ
тлLАвLАR

10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ 10. QUALITY AND сLASSIFIсATION
REQUIREMENTS

Поставщик должен поставить качественный товар от завода
изготовЕтеля :или его официального цредстчlвитеJuI
(листрибьютор). Поставщик доJDкен предоставить ISO - 900l,
ISO - 1400l и другие соответствующие сертифшсаты качества,
сертифш<аты меж.ryнародной признанrъrх лабораторий и
исIIытательных це нтров.

The supplier must deliver а qualiý рrоduсt frоm the

mапufасtчтеr оr its official representative (distibutor).
The supplier must рrочidе IS0 - 900l, ISO - 14001 and

оthеr rеlечапt quality certificates, certificates of
intemationally recogtized lаЬогаtоriеs and testing
centeБ.

Yetkazib beruvchi sifatli matrsulotri ishlab chiqaruvchidan
yoki uning гаsmiу vakilidan (distibyutordan) yetkazib berishi

shart.Yetkazib beruvchi ISO - 900l, ISO - l400l va boshqa

tegishli sifat sertifikatlarini, xalqaro tan olingan lаЬоrаtоriуаlаr

va sinov markazlarining sertifikatlarini иqdim etishi kerak.

11. TAQDIM ЕтILлDIGлпI мл,LUмот SнлкLIGА
тАLАвLлR

1l. ТРЕБОВЛНИЕ К ФОРМЕ IIРЕДСТЛВJIЯЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ

11. тнЕ REQUIREMENT FoR тнЕ FоRм оF
ТНЕ SUBMITTED INFОRМЛТIОN

,Щокументация должна быть на государственном языке и
.ryблироваться на русском или аrглийском языке, на бумаге,
быть оригинalлом (шлеть синие подписи и печати).
Приорrгетtшй русский язык;
.Щоtсумеrrгы предоставJuIются заказчицi вместе с товаром.

The documentation shall Ье in the state lmrguage шrd
duplicated in Russian or English, оп рареr, Ье the original
фаче blue signatuгes and stamps). Рriоriý Russian
language;
Documents аrе provided to the счstоmег together with the
рrоduсt.

Hujjatlar davlat tilida bo'lishi va rus yoki ingliz tillarida пчsха
ko'chirilishi, qog'ozй asl nusxasi fto'k rmgdagi imzo va
shtamplar) bo'lishi kerak. Rus tili ustuvorligi;
Hujjatlar buyurtmachiga mahsulot bilan birga taqdim etiladi.

12. YЕтклzIв BERISH
OAVRIYI)GA ТАLЛВLАR

JOYI ЧА ЧЛQТI 12. трЕБовАния к мЕсту и сроку
(ПЕРИОДШIНОСТИ) ПОСТАВКИ

12. REQUIREMENTS ТО ТНЕ PLACE АГID TIME
(PERIODICITY) ОF DELIVERY

Компании }пlастники цредставJuIют свои техншIеские и
коммерческие предIожения закt}зчшý/, заказчик должен дать
TexHиIIecKoe зашIючение.
Месm поставка: Ресrryблшtа Узбекистан, Кашкадарьинская
область, Гузарскийрайон, п. Шуртан, 180300.
Время и место дост:lвки опредеJuIется предIожением
поставщика и договором

Participating companies submit thеir technical шrd
соmmегсiаl proposals to the customer, the customer must
give а technical opinion.
Place of delivery: Republic of Uzbekistan, Kashkadarya
region, Guzаr district, ShчrИп settlement, l80300.
The time and place of delivery is determined Ьу the
suDDliеr's оffеr and the confract

Ishtirokchi kompaniyalar o'zlarining texnik va tijorat
иkliflarini buyurtmachiga taqdim eйdilar, buyurtmachi te>cnik

xulosa berishi kегаk.
Yetkazib berish joyi: О' zbekiston Respublikasi, Qashqadaryo
viloyati, G'чzоr tumani, Sho'rtan shaharchasi, 180300.
Yetkazib berish vaqti va joyi yetkazib beruvchining йklifi ча
shаrtпоmа bilan belgilanadi

13. YETKAZIB BERISH HAJMI 13.оБъЁм постАвки l3. ScoPE оF
l. Источник бесперебойного пштания (ИБП)-l комп

(В комплект вхомт ИБП-1 60кВА и ИБП-2 60кВА)
2. Думя комплектаI\dи аккумуJIяторов.
3. В комrшекге с разъемами и болтами дtя кахсдой батареи.

l. . Unintemlptible роwег
(The kit iпсlцdеs UPS-I

2. Two sets of batteries.

l set о:\

and

.ц
3. Complete with соппесtоrs

l. Uzluksiz quwat mапЬаi (JPS) -l to'plam. (To'plam
UPS-I бOkVА va UPS-2 60kVA ni o'z ichiga oladi)

2. Ikki komplekt akkumulyatoг batariyalar.
3. Наr Ьir ЬаИrеуаlаr uсhuп ulagichlari va bol't gaykalar

bilan to'liq

€:
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Ishlab chiquvchilaг / Разработчики/Dечеlореrs:

Т. DiyorovBosh muhandis о'riпЬоsаri-IВХ boshlig'i
заместитель главного инrсенера-начаJIьник с.лужбы по управJIению надежностью

Chief Head of RMS

М. BegmuratovElektr ta'minoti sexi boshlig'i
Начальник цеха электроснабжения
Head of electrical

R. КаrоmочBosh energetika xLmati yetakchi muhandisi
велущий инх(енер слуясбы главного энергетика
Lead of the chief Роwеr Service

Z. Воzоrочоr-,/Elektr ta'minoti sexi bo'lim boshlig'i
Начальник участка ЩЭС
Head of the section

А. PardayevElektr ta'minoti sexi elektrotexnika laboratoriyasi boshlig'
НачальникЭТЛ ЦЭС
Head of the Electrotechnical of the еlесtriсаl

lV[ Jаmоlоч
Мастер ЭТЛЦЭС
Fогеmап of the electrical

Elektr ta'minoti sexi elektrotexnika laboratoriyasi ustasi

of the electrical

В. BoybachchayevMTRB xizmatining yetakchi muhandisi
Ведущий пнженер с.пужбы УМТР
Lead of MTRM service
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