
Кабель ВВГ 2х2.5мм²
h=+5.7 м (в оцин. трубе Ø3/4")
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Инженер ПКГ Ш. Нурмаматов

Главный механик Х. Аллаёров

Главный технолог Х. Тошбоев
Зам. директора У. Исаев
Главный инженер

Руководитель ПКГ А. Джалилов

Главный энергетик   У.Нормуродов

Ш. Эшмурадов

Глав. специалист У. Хайдаров

Главный метролог Х. Махмудов

Шуртанский газохимический комплекс
Территория  Цеха   Полиэтилен.

1.   Данный лист см. совместно с листами АС-1, АС-2, АС-4.

3000-LP(K2)-1
(точка подключения)
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Кабель ВВГ 2х2.5мм²
h=+3.4 м (в оцин. трубе Ø3/4")

Кабель ВВГ 2х2.5мм²
h=-1.0 м

Кабель ВВГ 2х2.5мм²
h=+3.4 м (в оцин. трубе Ø3/4")

План расположения
         раздевального  помещении ДСС
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