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1.1 Наименование
Ма;rогабаритные Еtвтоматическио выкJIючатели

1.2 Основание и цель приобретения товара
основание: Годовая зчuIвка на2O2З год

Щель: дJIя использования при устранении элекц)ических дефектов при аварийньгх,

peMoHTHbIx и монта)кньтх работах в низковольтньIх электроустановках на объекте ООО
кШуртанский ГХК>

1.3 Сведения о новизне (год производства/выгrуска оборулования)

Товар должно быть новьrм, не бывшим в эксплуатации, дата производства товара должна
быть не ранее б месяцев со дня изготовления. Товар должны бьтть новьшtи, не снятыми с

производства, не бывшими в употреблении, не отремонтированным и не реклаN,rным

экземпляром.

1. оБщиЕ свЕдЕния

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Осповные технические требования

]ф наименование tlокtвателя ,Щанные

1 Количество поJIюсов 1р

2 Тип напряжения Ас
з Номинальное напряжение 2зOв

4 номинальньй ток |6л,25л,з2л,40л,6зл
5 Характеристика срабатьтвания с
6 Частота 50Гц

7 Класс токоограничения J

Импульсное вьцерживаемое напряжение Uimp не менее 4кВ
9 Степень защиты IP20

10 МеханическЕUI износостойкость, циклов но меное 20000

11 ЭлектрическаJI износостойкость, циклов не менее 8000

1,2 ОтключающаJI способность по EN 60898 не менее бкА
13 Номина-пьное напряжоние изоляции не менее 660В
|4 Тип расцепитеJIя Тепловой, электромагнитньй
15 Время срабатывания расцепителя в зоне КЗ 0,1с

16 способ монтажа выкатной (на DIN-рейку)

|7 климатическое исполнение )гхл з

18 Соответствует стандарт гост р 5003| -2012
19 Габаритные и установочные размеры Приложения Jtlbl

20 в комплекте
Паспорт, сертификат и гарантийньй

тzlлон

Автоматический однополюсный выключатель

Автоматический выключатель
J\ъ наименование покtватеJIя ,Щанные

1 количество полюсов зр rQЁ J ý6

2 Тип напряжения Ас
э Номинальное напряжение 400 TExHlK
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4 номина-пьный ток Iбл,25л,з2А,40А,63А
Характеристика срабатьтвания с

6 Частота 50Гц
7 Класс токоограничения J

8 Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp не менее 4кВ
9 Степень защиты IP20

10 Механическая износостойкость, цикJIов не менее 20000

11 Электрическzш износостойкость, цикJIов не менее 10000

12 отключшощiш способность по EN 60898 не менее 10кА
13 Номина-ltьное напряженио изоJuIции не менее 660В
|4 Тип расцепитоля Тепловой, электромЕlгнитньй

15 Время срабатывания расцепитеJuI в зоне КЗ 0,1с

16 Способ монтФка выкатной (на DIN-рейку)
1,7 климатическое исполнение ухJI з

18 Соответствует стандарт гост р 5003L -2012
19 Габаритные и установоlIные рчвмеры Приложения Jtl

20 в комплекте
Паспорт, сертификат и гарантийньй

талон

2.2 Требования к маркировке
Каждьтй z}втоматические выкJIючатель должен иметь стойкую маркировку с

укЕванием следующих данньIх:
- наименование изготовитеJuI или торговьй знак;
- обозначение типа, каталожного номера или номера серии;
- номинальное (номинальные) напряжение (напряжения);

- номинаJIьный ток без символа кА> с предшествующим обозначением типа
харtжтеристики мгновонного расцепления (В, С или D), например: В 16 - выключатель
типа В на номинаJIьный ток 16 А;

_ номинЕuIьнаJI частота, если выкJIючатель разработан дJuI работы только на одной частоте;

- номинальная наибольшчUI откJIючающzUI способность в амперах;
- схема соединений, если правильньй способ соединения не очевиден;
- контрольнzul температура окружzlющего воздуха, если она отличается от 30'С;
- степень защиты, если только она отJтичается от IP20;
- для выкJIючателей типа D максимапьньй ток мгновенного расцепления, если он выше

чем 20lп;
- номинальное имIryльсное вьцерживаемое напряжение Ui.p .

3. ТРЕБОВАНИЯК ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
Поставляемый товар должен иметь упаковку производителя, установленную

производителем. Упаковка должна искJIючать механические повреждения и деформацию
товара й обеспечивать защиту от проникновения влаги при транспортировке. Все
приобретаемое товар должно сопровождаться соответствующей технической докрrентацией
и сертификатами. Товар должно поставляться в невозвратной упаковке. При осуществлении
поставки поставщик должен предоставить зак€втIику надлежащим образом оформленные
сопроводительные докр{енты, подтверждilющие качество и безопасность товара.

!TqB

TcФclJt6!Q
чд

цLАR

о_
{

з

Ф

TEtrl{1K \ ла ,f

5



4.трЕБоВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИIИЛИ СРОКУ

5. эколоГИtIЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНVIЯ

б. трЕБо ВАНИЯ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

гАрАнтиЙ

соответствовать условиям договора, Поставщик (продавеч) обязан за свой счёт в течение 30

дней по выбор Покупателя заменить дефектную продукцию на новою соответствующего

качества. Гарантийный срок в отношении исправленной продукции продлевается на новьй
срок, а в отношении новой, поставленной взамен дефектной, гарантийньй срок на новое

моментасмесяцевменее 60нена поставляемьйдействия товаргарантииСрок
неилиокакетсятечениев дефектной булетпоставки Если товарасрокагарантийного

взамен неисправного изделия пересчитывается по ГОСТ 22З52.

качество товара должен обеспечивать возможность его исполь3ования по

нtвначению без негативньтх последствий:
- товар должеЕ быть безопасным при его эксплуатации, хранении, атакже утилизации;
- товар не должен притмнять какой-либо ущерб окружtlющей среде.

товар должно полностью соответgтвовать требованиям экологического стандарта

ISo-14001.

товар должно полностью соответствовать требованиям стандарта ISo_ 5000 1

7. трЕБовАния К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ
Товар должен полностью соответствовать требованиям стандарта безопасности и

качества 150-45001 и IS0-9001.

ТРЕБОВАНИЯ

9. трЕБовАниЕ к ФормЕ АВЛЯЕМОЙ ИН

10. трЕБовАния к комплЕктАции, мЕсту и сроку
о постАвки

11. оБъЁм постАвки

8.

4

Заказчику в соответствии с ведомостью экспJryатационньгх докр{ентов
- Паспорт на изделие в 1 экз.;
- Ведомость ЗИП в 1 экз.;
- Сертификата заводских иgпытаний в 1 экз.;

- Сертификата соответствия в 1 экз.

поставляются:

,.Щокуплентаuия должна быть на
или английском языке, на бумажном

государственном языке и продублировано на русском
носителе, быть оригинаJIом (иметь синие подписи и

п язык;печати русский). риоритет
сна совместнобыть оборудованием.Заказчикупереданадолжна.Щокуtиентачия

КомпаниИ rIастникИ представЛяют свои технические и коммерческие предложения

заказчику, Заказчик должен дать техническое закJIючение.

МестО поставка: Республика Узбекистан, КашкадарьинскбI область, Гузарский

район, п. Шуртан, l80300.
Время и место доставки определяется предложением поставщика и договором

50Автоматический выкJIючатель lбА
50Автоматический выкJIючатель 25А

Автоматический выключатель 32А
Автоматический однополюсный 40Авыключатель

бзАвтоматический однополюсньтй АвыкJIючатель
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Автоматический трехполюсный выкJIючатель 16А 10 штук
Автоматический трехполюсный выключатель 25А 10 штук
Автоматический выкJIючатель 32А 10 штук
Автоматический выкJIючатель 40А 10 штук

Автоматический трехполюсньй выключатель 63А З0 штук

Разработано:

Ведущий инженер СГЭ:

начальник осун:

Начальник ЩЭС:

Начальник участка ItЭС:

начальник Этл:

Мастер ЩЭС:

Ведущий иЕжеIIер СУМТР:

Р. Каромов

Т. Щиёров

М. Бегмуратов

*r4.вoroров

А. Парлаев

Н. Бердиев

Б. Бойбаччаев
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