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2. оБлдсть примЕнЕния
Щентробежный, горизонтальный, односryпенчатый, консольный моноблочныЙ агрегат электронасоса моделИ км 80-

50_200, применяются в Бойлерном хозяйстве цеха ВВС-| JUIя систем отоtlления в производственныХ И

адм 1.1H tlых помецений Шгхк

3. условия эксплулт

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5. ТРЕБОВДНИЯ ПО ПРДВИЛАМ ЧИ И ПРИЕМКИ
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l.оБщиЕ свЕдЕния
1.1 наимеUование

Дгрегаты электронасосные чентробежные односryпенчатые консольные моноблочного типа КМ, С пРивОДОМ ОТ

фланцевого двигателя с уд,,lиненным концом вала
1.2 Основанпе ш це.ltь прtrобретенЕя товара

Основание: Утвержденная от 01.06.2022года "Годовая заявка цеха ПГВС на приобретение МТР На 202З ГОД"

Цель: Дя замены существующеrо центробежного секционного агрегата элекtронасоса на бойлерном хозяйстве цеха
ввс- l шего более 2l год.

1.3 Сведенrrя о новrrзне
поставляемый должен быть новым изюmвленный не позднее 2022

3.1 Общltе услоsllя эксплуатациtl
Место эксшIуатацшi насоса: Бо}лерное хозяйства цеха "BBc-l ", ООО (Шуртанский ГХК>
Режим работы электронасоса: 4000 час/год.

4.1 Основные техншческне требования

Модельэлектронасоса: кМ80-50-200
Типэлекгронасоса: Консольныймоноблочный(КМ);
Производигсльность (расхол); Q : не менее 50 м3/час;

Напор: Н = не менее 50 метр;
Мощность элекгродвигателя: N = не более 15 кВт;

,Щавления: Р = не менее 5,0кгс/см2;
Число оборотов: п = 2900 об/мин;
Эффекгивность IgIД: 62О/о

Допускаемый кавIтгационный запас: не более З,5м;
Перекачиваемаясреда: Горячаявола;
Температура среды: Т: от 0 до 850С;

Уrцотнение вала: Одинарный мягкий (фибра) сальник, торцевое уплотнение;
ГОСТнасоса(КМ): ГОСТ-22247-96

5.1 Порядок сддчп rt пршемкп
_Товар должен приниматься после входного контоля на складе Заказчика. 3аказчик проtlзводит приемкУ ТОВаРа ПО

холичеству, качеству и комплекгности партии, и внешним признакам сохранности товара в Соответствии с

танспорткыми и сопроводительными доьументамя, сертификаrами качества зааода-изготовителя.
_Насосы принимаютýя после испыmтельного пробега в '72 часа на динамические нагрузки. Приёмка оформляетСЯ

11осле окончания испыmтельного времени, по параметрам ука:lанных в пункте 4 настоящего технического заданияt

путём составлеЕия акта приемкя.
_В случае, еслll при приемке товара после его получения от перевозчика будет выявлено несоответствие ТОВаРа ПО

качеству/количеству, 3аказчик (грузопоrryчатель) обязан приостановить приемку товара, принятЬ МеРЫ ПО

обеспечению сохранности товара и предотвращению смешенl{я с другим однородным товаром, составить аКТ И

уведомить об этом Пролавча в письменной форме в течение l0 (десяти) рабочнх лней с момента обнаружения
недостатков.
3амена несоответствующею товара производится м счёт Поставщпка.
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6. трЕБовАния к кдчЕствУ И КЛЛССИФИКЛ и
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